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Esempio  A

DIAGRAMMA PSICROMETRICO
Aria umida · condizioni standard · uso didattico per climatizzazione e ventilazione

COME SI LEGGE

A  ·  Esempio

Temperatura: 26 °C
Umidità relativa: 50 %
Umidità assoluta: 10.5 g/kg
Entalpia: 52.9 kJ/kg

UNITÀ E IPOTESI

Pressione: 101,325 kPa
Quota di riferimento: livello del mare
Campo: 0–45 °C; 0–30 g/kg

Per una quota diversa,
le curve cambiano.
Le pressioni reali di impianto
richiedono dati di progetto.

Relazioni utilizzate: pressione di saturazione di Buck (acqua), rapporto di umidità e entalpia specifica dell’aria umida.

Il punto A è illustrativo. Per il dimensionamento usare le condizioni climatiche locali, le portate e i dati misurati.
RN IMPIANTI  ·  Scheda tecnica


